
Prüfbericht zur Bestimmung der

Luftdurchiässlgkeit

Das Gebäude / Objekt:

BV Jugendwohnheim 1.BA,

Tappacherstr. 64,

70437 Stuttgart-Rot

hat bei der Prüfung der Luftdichtheit am 10.01.2019

folgende Werte für die Luftdurchlässigkeit bei 50 Pascal erzielt:

n5o = 0,36 [1/h]

C|50 = 0,66 [m^/h/m^]

Für Gebäude mit Lüftungsanlagen beträgt die Anforderung an die Grenzwerte der Luftdichtheit nach

EnEV 2014 n50 < 1,5 [1/h], q50 < 2,5 bzw. nach

□IN 4108-7 n50 < 1,5 [1/h], q50 < 3,0 [mWm^].

Für Gebäude ohne Lüftungsanlagen beträgt die Anforderung an die Grenzwerte der Luftdichtheit nach

EnEV 2014 n50 < 3,0 [1/h], q50 < 4,5 [m^/h/m^ bzw. nach

□IN 4108-7 n50 < 3,0 [1/h], q50 < 3,0 [m^/h/m^].
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